
INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE DEL INYECTOR A LA 
ESTACION DE CARGA:

• Desmontar el tubo de alta presión de la estación de carga. 
• Montar el inyector directamente al lado de alta presión de la estación de 
carga. 
• Montar el tubo del lado de alta presión de la estación de carga de inyector. 

INSTRUCCIONES PARA INTRODUCIR UNA DOSIS DE LÍQUIDO 
FLUORESCENTE EN UN CIRCUITO DE A.A. CON LA AYUDA DEL 
INYECTOR:

• Mediante la ayuda de la estación de carga, efectuar las tradicionales 
operaciones de vaciado del circuito de A.A.
• Al terminar la operación de vaciado, cierre los dos grifos del inyector 
(Posición horizontal ).
• Abrir el tapón del inyector. 
• Rellenar completamente el inyector con el liquido fluorescente ( 7.5 ml).
• Cerrar el tapón del inyector. 
• Abrir los dos grifos del inyector ( Posición vertical ).
• Efectuar la tradicional carga de gas al circuito de aire acondicionado. 

MUY IMPORTANTE: La estación de carga funciona sólo si los grifos 
del inyector están abiertos ( Posición Vertical).
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