SELLADO DE PASD DE CONDUCTO DE VENTILACIGN (COMPUERTA CORTAFUEGD)
CON MORTERO DE PROTECCION HILTI CP 636
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DATOS TECNICOS:

@——- Forjado

®_‘ Sellado con Morterc de Proteccion Hilti CF 636

@-— Conducto de ventilacién (compuerta cortafuego)

e: Espesor de forjado
[1,12: Dimensicnes de hueco

L1,L2: Dimensiones del conducto de ventilacidn

* Este documento es propiedad intelectual de Hilti Espafiola, S.A. Cualquier modificacién, reproduccion parcial o incorporacion de contenidos afiadidos, queda prohibidasin lapreviay expresaautorizacion de Hilti Espafiola, S.A.




SELLADO DE PASO DE CONDUCTO DE VENTILACION (COMPUERTA CORTAFUEGO)
CON MORTERQ DE PROTECCION HILTI CP 636

FIRESTOP SYSTEM - MURO —
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DATOS TECNICOS:

@——- Muro

@__ Sellade con Mortero de Proteccion Hilti CP 836

@-— Conducto de ventilacion (compuerta cortafuego)

o: Espesor de muro
11,12 Dimensichas de hueco

L1,LZ: Dimensicnes del conducto de ventilacion

* Este documento es propiedad intelectual de Hilti Espafiola, S.A. Cualquier modificacion, reproduccién parcial o incorporacién de contenidos afiadidos, quedaprohibidasin lapreviay expresaautorizacion de Hilti Espafiola, SA.




